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Cap. B. LISTA RECEPTORILOR DE GAZE NATURALE 
 

          B.1. RECEPTORI GAZE NATURALE 
 

Nr. 
crt. 
 

Denumirea 
 
 

Cantitate Debit 
nominal 
Nmc/h 

Debit  
total 

Nmc/h 

Locaţia 

          Sediu USAMV, Calea Mănăştur 3 
 

1 Cazan FERROLI  PREXTERM 100 2 112,81 225,62  C.T. U.S.A.M.V. 
2 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 100 2 72,60 145,20  C.T. U.S.A.M.V. 

   Total 370,82  
1 Sobă teracotă 2 0,60 1,20  Pav. I Pedologie 
2 Bec Bunsen 25 0,10 25,00  Pav. I Pedologie 
3 A.P.A.C. 2 2,40 4,80  Pav. I Pedologie 
4 Convector SAMUS GL 256 1 0,60 0,60  Pav. I Pedologie 
5 Cazan BALTUR MC 90 CE 1 10,60 10,60  Pav. I Pedologie 
6 Cazan BALTUR MC 100 CE 1 11,60 11,60  Pav. I Pedologie 
   Total 31,30   

1 Cazan ICMA SPP 120 1 15,70 15,70  Pav. II Rectorat 
2 Cazan VIESSMAN VITOPLEX 100 1 22,50 22,50 Pav. II Rectorat 
3 Cazan ICMA SPP 400 1 54,50 54,50 Pav. II Rectorat 
   Total 92,70  

1 Bec Bunsen 7 0,10 0,70  Pav. III Horticultură 
   Total 0,70  

1 Bec Bunsen 84 0,10 8,40 Pav. IV Aula 
2 Plita 1 0,48 0,48 Pav. IV Aula 
3 Cazan KESTON C40 1 4,30 4,30 Pav. IV Aula 
   Total 13,18  

1 Bec Bunsen 25 0,10 2,50 Pav. V Biotehnologii 
2 Bec Bunsen 5 0,20 1,00 Pav. V Biotehnologii 
3 Cazan KESTON C90 1 10,25 10,25 Pav. V Biotehnologii 
   Total 13,75  

1 Bec Bunsen 78 0,10 7,80  Pav. VI MV 
2 Sterilizator 2 0,60 1,20 Pav. VI MV 
3 Reşou 1 0,50 0,50 Pav. VI MV 
4 Cazan KESTON C55 1 5,40 5,40 Pav. VI MV 
5 Cazan VIESSMANN  VITOPEND 100 2 3,40 6,80 Pav. VI MV 
6 Cazan IMMERGAS VICTRIX PRO 80 2 9,23 18,46 Pav. VI MV 
   Total 40,16  

1 Bec Bunsen 41 0,10 4,10  Pav. VII MV 
2 Bec Bunsen 16 0,20 3,20 Pav. VII MV 
3 Autoclav 1 0,60 0,60 Pav. VII MV 
4 Aragaz 2 0,67 1,34  Pav. VII MV 
5 Cremator 1 19,20 19,20  Pav. VII MV 
6 Sobă teracotă 3 0,60 1,80 Pav. VII MV 
7 Cazan VIESSMANN VITOGAS 100 2 13,50 27,00 Pav. VII MV 
   Total 57,24  

1 Bec Bunsen 3 0,20 0,60 Pav. VIII Mecanizare 
2 A.P.A.C. ELECTROLUX GWH 350 1 3,00 3,00 Pav. VIII Mecanizare 
3 Cazan UNICAL GEA 90 2 10,57 21,14 Pav. VIII Mecanizare 
   Total 24,74   

1 Bec Bunsen 75 0,20 15,00  Pav. Ştiinţele Vieţii 
2 Cazan FERROLI   2 65,89 131,78 Pav. Ştiinţele Vieţii 
   Total 146,78  

1 Cazan VIESSMANN  VITOPEND 100 1 22,00 22,00 Pav. Germoplasmă 
   Total 22,00  

1 Cazan FEROLLI  DOMICOMPACT F 30 2 3,50 7,00 Pav. DID + DPPD 
   Total 7,00   

1 Cazan SIME RMG 90 2 9,55 19,10 Sera de flori 
   Total 19,10  

1 Cazan TERMOMAX TERMOCOLOR 55 2 5,85 11,70  Sala de sport 
   Total 11,70   
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1 Cazan VIESSMANN  VITOPEND 100 1 3,40 3,40 Garaj auto 
   Total 3,40   

1 Bec Bunsen 1 0,20 0,20 Atelier întreţinere 
2 Cazan PROTHERM 24 1 2,80 2,80  Atelier întreţinere 
   Total 3,00   

1 Cazan SAUNIER DUVAL ISOFAST F 35 1 4,00 4,00 C.T. Pav. DP + Sindicat 
   Total 4,00   

1 Convector LAMPART BUDAFOK LB20K 1 1,00 1,00  Cabină portar 
   Total 1,00   

1 Convector LAMPART BUDAFOK LB20K 2 2,00 4,00  Magazin 
   Total 4,00   

1 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 100 2 60,00 120,00 Pav. Biblioteca Centrală 
   Total 120,00  

1 Bec Bunsen 13 0,10 1,30 ICHAT 
2 Cazan BUDERUS LOGANO SK 645-360 2 41,00 82,00 C.T. ICHAT 
3 Cazan BUDERUS LOGANO SK 645-190 1 18,20 18.20 C.T. ICHAT 
   Total   

1 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 200 2 36,26 72,52 C.T. Sera de legume ICHAT 
      

2 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 200 1 36,26 36,26 C.T. Sera de flori ICHAT 
      

Total Calea Mănăştur 3  1196,85  
   

          Fac. Zootehnie, Govora 17A 
 

1 Cazan VIESSMANN VITOGAS 050  2  16,00  32,00  Pav. Zootehnie 
Total Govora 17A 32,00   

          TPPA, Calea Floreşti 64 
 

1 Sobă teracotă 2 0,60 1,20  Pav. I T.P.P.A. 
2 Bec Bunsen 26 0,10 2,60 Pav. I T.P.P.A. 
3 Aragaz 1 0,67 0,67 Pav. I T.P.P.A. 
4 Celulă afumare 1 0,40 0,40 Pav. I T.P.P.A. 
5 Cazan SIME RS 151 MK II  2 10,00 20,00 Pav. I T.P.P.A. 
   Total 24,87   

1 Bec Bunsen 11 0,10 1,10  Pav. II T.P.P.A. 
2 Mașină de gătit 2 0,60 1,20 Pav. II T.P.P.A. 
3 Mașină de gătit 2 1,20 2,40 Pav. II T.P.P.A. 
4 Cazan SIME FAMILY RX 48  2 4,73 9,46  Pav. II T.P.P.A. 
5 Cazan SIME FAMILY RX 37  1 2,73 2,73  Pav. II T.P.P.A. 
6 Generator de abur 1 25,50 25,50 Pav. II T.P.P.A. 
   Total 42,39   

1 Bazin fierbere 1 2,00 2,00 Staţie pilot T.P.P.A.  
2 Celulă afumare 1 5,00 5,00  Staţie pilot T.P.P.A.  
3 Cuptor panificaţie 1 2,00 2,00  Staţie pilot T.P.P.A.  
4 Turbină drajeu 2 0,60 1,20  Staţie pilot T.P.P.A.  
5 Aragaz 1 0,67 0,67 Staţie pilot T.P.P.A.  
6 Cazan PROTHERM  URSUL 40 KLO  1 5,30 5,30  Staţie pilot T.P.P.A.  
7 Cazan VIESSMANN  VITOPEND 100 6 3,53 21,18  Staţie pilot T.P.P.A.  
   Total 37,35   

1 Aerotermă 7 2,55 17,85  Casă vegetaţie 
   Total 17,85  

1 Cazan PROTHERM  URSUL 50 2 5,20 10,40 C.T. Sera veche T.P.P.A. 
   Total 10,40   

TOTAL Calea Floreşti 64  132,86  
   

          Cămin VIII, B. P. Haşdeu 68 
 

1 Reşou 4 0,28 1,12  Cămin VIII 
2 Aragaz 4 0,67 2,68  Cămin VIII 
3 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 100 2 16,04 32,08  Cămin VIII 

Total B. P. Haşdeu 68 38,88   
 

          Cămin XII + Cămin XV, B. P. Haşdeu 88-90 
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1 Reşou 9 0,30 2,70 Cămin XII + Cămin XV 
2 Aragaz 1 0,67 0,67 Cămin XII + Cămin XV 
3 Cazan UNICAL MONO 160 4 17,00 68,00 Cămin XII + Cămin XV 
4 Cazan THERMANSI ATHINA 220  1 25,00 25,00 Cămin XII + Cămin XV 

Total B. P. Haşdeu 88-90 97,89   
 

          Cămin - cantină „Agronomia” + Cămin „Agronomia 2”, Moţilor 74-76 
 

1 Aragaz 8 0,67 5,36 Cămin 
2 Cazan UNICAL MONO 160  3 18,50 55,50 Cămin 
   Total 60,86  

1 Maşină de gătit 2 3,40 6,80 Cantină 
2 Maşină de gătit 1 1,50 1,50 Cantină 
3 Friteuză 1 1,10 1,10 Cantină 
4 Grătar dublu 1 0,80 0,80  Cantină 
5 Cupror panificație 1 2,10 2,10  Cantină 
6 Aragaz 1 0,67 0,67 Cantină 
7 Cazan SIME RMG 70 1 11,25 11,25  Cantină 
   Total 24,22  

1 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 100 1 26,30 26,30  Camere oaspeţi 
   Total 26,30   

1 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 100 2 30,70 61,40 Cămin „Agronomia 2” 
2 Aragaz 17 0,67 11,39 Cămin „Agronomia 2” 
3 Maşină de gătit 4 1,05 4,20 Cămin „Agronomia 2” 
   Total 76,99  

Total Moţilor 74-76  188,37  
 

          Bloc „Şapca Verde”, Florşti, A.Iancu 486A 
 

1 Cazan BALTUR KOMET 78 2 9,63 19,26 Bloc „Şapca Verde” 
Total Florşti, A.Iancu 486A 19,26   

   
TOTAL  U.S.A.M.V. 1706,11  

 
Cap. C. DESCRIEREA SPECIFICĂ A SERVICIILOR 

 
C.1. INSTALAŢII DE UTILIZARE GAZE NATURALE 

 
În conformitate cu Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare 

cu gaze naturale NTPEE - 2008, se vor respecta următoarele: 
 

14. EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE  
 

EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE  
14.36. Consumatorii de gaze naturale sunt obligaţi să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare, în 
conformitate cu specificaţiile tehnice în vigoare.  
14.37. Consumatorii, persoane juridice, sunt obligaţi să întocmească şi să afişeze la locuri vizibile:  

a) instrucţiuni specifice de utilizare şi exploatare pentru fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi;  
b) numerele de telefon ale echipelor de intervenţie proprii şi ale operatorului SD.  

 
14.38. (1) Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:  

a) aprinderea şi stingerea focului;  
b) supravegherea arderii şi respectarea parametrilor tehnologici pentru funcţionare în condiţii optime;  
c) supravegherea aparatelor de masură şi control şi a echipamentelor de siguranţă;  
d) supravegherea instalaţiilor de automatizare;  

(2) Verificarea şi repararea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face la cererea consumatorului prin unităţi 
specializate, ori de câte ori este nevoie; acestea se efectuează de către operatori economici autorizaţi de organisme abilitate.  
 
14.39. (1) Întreţinerea instalaţiilor de utilizare constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:  

a) controlul eventualelor scăpări de gaze la solicitarea beneficiarului ori de cate ori este necesara;  
b) supravegherea, întreţinerea curentă, vopsirea părţilor supraterane;  
c) verificarea tehnică a instalatiilor de utilizare la maximum 2 ani;  
d) revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum10 ani.  




	9) Ordinul 163 din 28 februarie 2007  al Ministrului administraţiei şi internelor nr. 163 din 28 februarie 2007: Normele generale de aparare impotriva incendiilor;
	17) Legea 10/18.01.1995 privind Calitatea in Constructii;


